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Javno preduzece
ELEKTROPRIVREDA BOSNE | HERCEGOVINE
d.d. - Sarajevo

Podruznica “Elektradistribucija”, Sarajevo

- 9-n-10
SARAJEVO,
Broj: 03-4-221- 53919 ?

Na osnovu ¢lana 82. Zakona o elektri¢noj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Sluzbene novine Federacije

BiH", broj: 66/13, 94/15 i 54/19), Zakona o upravnom postupku ("Sluzbene novine Federacije BiH", broj: 2/98 i

48/99), te Clana 19. stav 3), ¢lana 23. stav 5), ¢lana 25. stav 2) i ¢lana 52. stav 2) Opstih uslova za isporuku elektri¢ne
energije ("Sluzbene novine Federacije BiH", broj 89/14, 7/18 i 84/19), rjesavajuéi po zahtjevu EURO-ASFALT D.O.O.
SARAJEVO, NOVI GRAD (SARAJEVO), RAJLOVAC BB, SARAJEVO za izdavanje elektroenergetske saglasnosti za

privremeni prikljucak, zaprimljenom u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Podruznica "Elektrodistribucija",
SARAJEVO, dana 04.11.2020, pod brojem 319463/2020, donosim:

RJESENJE

1. Krajnjem kupcu EURO-ASFALT D.0.0. SARAJEVO, NOVI GRAD (SARAJEVO), RAJLOVAC BB,
SARAJEVO, se izdaje Elektroenergetska saglasnost za privremeni prikljucak, broj: 319463/2020, koja je u
prilogu i ¢ini sastavni dio ovog Rjesenja.

2. Uslovi propisani u Elektroenergetskoj saglasnosti iz tacke 1. ovog RjeSenja su obavezni za Krajnjeg kupca i
isti se ne smiju mijenjati bez izdavanja nove saglasnosti.

ObrazloZzenje

Dana 04.11.2020, EURO-ASFALT D.0.0. SARAJEVO, NOVI GRAD (SARAJEVO), RAJLOVAC BB, SARAJEVO, u
svojstvu _krajnjeg kupca podnio je JP Elektroprivieda BiH d.d. - Sarajevo, Podruznica "Elektrodistribucija",
SARAJEVO, zahtjev za izdavanje elektroenergetske saglasnosti za privremeni prikljuak objekta GRADILISTE, koji

se nalazi na lokaciji HADZICI, SMUCKA BB, SMUCKA.

Nakon prijema zahtjeva izvrSena je detaljna kontrola sadrzaja i valjanosti istog i utvrdeno je da je dostavljeni zahtjev
potpun.

Izlaskom na teren, te provedenom analizom elektrodistributivnog sistema, utvrdeno je da se mogu obezbijediti
tehnicki i energetski uslovi za privremeno prikljuenje objekta na distributivnu mrezu.

Obzirom na naprijed navedeno, odluceno je kao u dispozitivu.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ovog RjeSenja dopustena je zalba Regulatornoj komisiji za
u) u roku od 15 dana od dana prijema ovog RjeSenja, putem
"Elektrodistribucija", SARAJEVO.

osne i Hercegovine (FERK-
d.d. - Sarajevo, Podruznica

Co:
- SluZba za energetiku i razvoj
-ala
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Javno preduzece
ELEKTROPRIVREDA BOSNE | HERCEGOVINE
d.d. - Sarajevo

PodruZnica “Elektrodistribucija”, Sarajevo

ELEKTROENERGETSKA SAGLASNOST broj 319463/2020
za privremeni prikljucak

Krajnji kupac (fizi¢ko /pravno lice na koje se izdaje elektroenergetska saglasnost):

EURO-ASFALT D.0.0. SARAJEVO

Opéina i adresa prebivalista/sjedista: NOVI GRAD (SARAJEVO), RAJLOVAC BB, SARAJEVO
Identifikacioni broj: 4200387990007

Lokacija objekta (grad/opéina i adresa): HADZICI, SMUCKA BB, SMUCKA
Namjena objekta: GRADILISTE

Objekat za koji se trazi elektroenergetska saglasnost je: GRADILISTE

Prikljucenje na distributivnu mrezu je privremeno sa ograni¢enim rokom trajanja.

Instalisana snaga trosila u objektu: 150 (kW)

Elektroenergetska saglasnost defini$e energetske, tehniGke i druge uslove za privremeno prikljudenje objekta na
distributivau mrezu, kako slijedi:

TEHNICKI USLOVI PRIKLJUCENJA

Napon na mjestu prikljucenja: 10 (kV)

Napon na mjestu mjerenja elektri¢ne energije: 10 (kV)

Odobrena prikljuc¢na snaga: 150 (kW)

Kategorija potronje: OSTALA POTROSNJA NA 10 I 20 KV

Nazivna struja glavnog osiguraca: (A)

Nazivna struja limitatora: (A)

Opisni dio uslova i nacina prikljucenja:

. U svrhu prikljucenja gradilista izvoda¢a radova EURO-ASFALT d.o.o0. Sarajevo na postojecu elektrodistributivnu
- mrezu potrebno je izvesti sljedece radove:

|

. 1. Izgraditi novu slobodnostoje¢u kablovsku transformatorsku stanicu 10(20)/0,4 (kV) VRBANIJA 4 (T29659), sa
| vanjskim posluzivanjem, snage 400 (kVA). U novu transformatorsku stanicu 10(20)/0,4 (kV) VRBANJA 4
(T29659) ugraditi:

- Distributivni srednjenaponski Cetveroéelijski SF6 blok konfiguracije: 2 (dvije) vodne éelije za kablovske
prikljucke, mjerna Celija i 1 (jedna) transformatorske Celije sa SF6 izolacijom i sklopkom na autopneumatskom

- principu i gaSenju luka u SF6 gasu sa karakteristikama Un=24 (kV), In=630 (A), kratkotrajna podnosiva struja 16

(kA), podnosiva vrSna vrijednost struje 40 (kA). Mjerna éelija (M) mora biti opremljena sa strujnim mjernim
transformatorima 20/5 (A), Un=24 (kV), kl. 0,5 , Fs=5 i jednopolno izoliranim naponskim mjernim

. transformatorima s mjernim namotom i namotom za spoj u otvoreni trokut, sa osiguraima za zagtitu primara,
. prenosnog odnosa 10000(20000) / 100//3 / 100/3 (V), k1. 0,5.

- 1 (jedan) energetski transformator, 10(20)/0,42 (kV), snage 400 (kVA).
- Niskonaponski razvodni ormar 690 (V), 1000 (A).

- Novi mjerni ormar sa indirektnim multifunkcijskim brojilom 3x58/100 (kV), 5-6 (A) (uspostaviti novo indirektno
obracunsko mjerno mjesto karakteristika u skladu sa TP EP BiH). :

| 2. Za vezu srednjenaponskog SF6 bloka sa primarom energetskog transformatora koristiti kablove 3x(XHE 49-A
| 1x50/16 (mm?2)).

3. Za vezu sekundara transformatora sa NN razvodom koristiti jednoZilne vodove 2x(P/MT 1x240 (mm2)), 1(kV)
za fazne vodice i Ix(P/MT 1x240 (mm?2)), 1 (kV) za neutralni vodig.

4. U transformatorskoj ¢eliji ugraditi visokonaponske visokouéinske osigurace nazivne struje In=40 (A) .
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d.d. - Sarajevo

Podruznica “Elektrodistribucija”, Sarajevo

5. Za novu TS 10(20)/0,4 (kV) VRBANJA 4 (T29659) predvidjeti izradu zdruZenog uzemljenja. Uzemljivad
projektovati za uzemljenu mrezu i struju I=300 (A) u skladu sa Tehni¢kim preporukama JP EP BiH (TP 18).

6. Srednjenaponski 10(20) (kV) kablovski priklju¢ak izvesti na sljedeéi nadin:

a) Na postoje¢em armirano-betonskom stubu tip 12/1000 (tacka 1) montirati 2 (dvije) prelazne konzole sa MO
odvodnicima prenapona 12 (kV), 10 (kA) i vertikalni linjski rastavljac 24 (kV), 200 (A).

b) Rasjeci postoje¢i UKB tip EXCEL 3x10/10 (mm2) (prikljuéni vod za STS VRBANJA 2 (1792)) na armirano-
betonskom stubu u tacki 1, na krajeve kabla montirati zavr$nice i spojiti na odvodnike prenapona. Na stubu u tacki
| izvesti strujne mostove. :

c) U skladu sa idejnom trasom poloziti 12/20 (kV) kalove tip 3x(XHE49-A 1x150/25 (mm2)) od armirano-
betonskog stuba u tacki 1 do transformatorske stanice 10(20)/0,4 (kV) VRBANJA 4 (T29659).

* Podnosilac zahtjeva (EURO-ASFALT d.o.0. Sarajevo) je obavezan:
- Uraditi glavni projekat izgradnje nove TS 10(20)/0,4 (kV) VRBANJA 4 (T29659) sa pripadaju¢im 10(20) (kV)
KB priklju¢kom;

- Rijesiti imovinsko-pravne odnose i pribaviti odobrenje za gradenje privremenog prikljucka (nove TS sa
pripadajuc¢im 10(20) (kV) KB priklju¢kom);

- Nabaviti materijal i izvesti sve gradevinske i elektromontazne radove na izgradnji nove TS 10(20)/0,4 (kV)
VRBANIJA 4 (T29659);

- Nabaviti materijal i izvesti sve gradevinske i elektromontazne radove na izgradnji 10(20) (kV) KB prikljucka
| nove TS 10(20)/0,4 (kV) VRBANIJA 4 (T29659);

| Radove na izgradnji nove TS 10(20)/0,4 (kV) VRBANIJA 4 (T29659) i pripadajué¢eg 10(20) (kV) KB prikljucka
| izvesti uz nadzor ovlastenih lica Podruznice "Elektrodistribucija" Sarajevo.
|
| Prije pocetka izvodenja radova napriklju¢enju PodruZnici "Elektrodistribucija" Sarajevo obavezno dostaviti
| pisanu informaciju:
' - O izvodacu radova na predmetnom objektu;
- Ime i prezime rukovodioca radova na izvodenju prikljucka sa kontakt telefonom;
- - Planiranu dinamiku pocetka i zavr3etka radova; '

| Uz zahtjev za prikljucenje objekta potrebno je priloZiti:
' - Upotrebnu dozvolu;
- Ateste za novoizgradene elektroenergetske objekte (protokol ispitivanja TS i SN kablova);
. - Dokumentaciju mjerne opreme (brojilo, SMT i NMT);
- Imenovanje ovlaStenog izvodaca za elektroenergetski objekat;
. - Imenovanje vaSeg rukovodioca radova ili nadzornog organa sa kontakt telefonom;

| Nakon prestanka potrebe za gradili$nim priklju¢kom neophodno je izvesti sljedeée radove:

1. Iskljuciti sa srednjenaponske mreze i demontirati transformatorsku stanicu 10(20)/0,4 (kV) VRBANJA 4
| (T29659).

‘ 2. Sa armirano-betonskog stuba u tacki 1 demontirati 2 (dvije) prelazne konzole sa MO odvodnicima prenapona 12
j (kV), 10 (kA) i vertikalni linjski rastavlja¢ 24 (kV), 200 (A).

\

| 3. Na armirano-betonskom stubu u tacki 1 odrezati zavrinice sa krajeva UKB-a tip EXCEL 3x10/10 (mm2) i
| ugraditi spojnicu.

Radove na iskljucenju i demontazi TS 10(20)/0,4 (kV) VRBANJA 4 (T29659) izvesti uz nadzor ovlastenih lica
Podruznice "Elektrodistribucija" Sarajevo.

Prije poCetka izvodenja radova na iskljucenju i demontazi Podruznici "Elektrodistribucija" Sarajevo obavezno
| dostaviti pisanu informaciju:

- O izvodacu radova na predmetnom objektu;

- Ime i prezime rukovodioca radova na izvodenju prikljucka sa kontakt telefonom;

- Planiranu dinamiku pocetka i zavrsetka radova;
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Skica prikljucka i kopija katastarskog plana Eestice na kojoj se nalazi objekat dat je u prilogu i &ini sastavni dio ove
Elektroenergetske saglasnosti.

Na osnovu odobrene prikljuéne snage i urbanisti¢ko-tehnickih uslova lokaliteta na kome se nalazi objekat, utvrduje
se vrsta prikljucka i tehnicki podaci o obradunskom mjernom mjestu:

Mjerno mjesto se treba nalaziti na prikladnom i pristupaénom mjestu za krajnijeg kupca i distributera. Mjerni ormar
mora bit izveden od atestiranog plasti¢nog ili drugog nehrdajuceg materijala koji mora ispunjavati uslove klase I
zaStite od previsokog napona dodira.

Mjerni ormar mora'imati fizicki odvojen dio za prikljuéenje i dio za smje$taj mjerne opreme.

Sifra obracunskog mjernog mjesta: 10573946

Zastitu od previsokog napona dodira izvesti na sljedeci nagin:

Zastitu od indirektnog dodira instalacije izvesti automatskim iskljuenjem napajanja. Dozvoljavaju se sistemi TN,
sa odgovaraju¢im uredajem za zastitu.

Niskonaponska mreZa isporucioca elektri¢ne energije Koristi sistem zastite nulovanjem.

Objekat koji se privremeno prikljucuje mora posjedovati uzemljiva¢ i mjesta za galvansko povezivanje svih metalnih
masa za potrebe izjednacenja potencijala.

Sva instalacija u objektu mora biti izvedena sa razdvajanjem nultog i zadtitnog vodi¢a. Odlazni vod od mjernog
mjesta do razvoda instalacije u objektu mora biti izveden vodi¢em P ili PP ili PP00; za monofazno prikljucenje -
troZilno, a za trofazno prikljucenje - petozilno. Neutralni vodi¢ mora biti svjetlo plave, a zastitni vodi¢ Zuto-zelene
boje.

Faktor snage (cos fi) ne smije biti nizi od 0,95. Za reZim preuzimanja elektri€ne energije sa faktorom snage (cos fi)
nizim od 0,95, krajnji kupac je duZan ugraditi u svom objektu, odnosno postrojenju, uredaj za kompenzaciju
prekomjerno preuzete reaktivne elektri¢ne energije.

NAKNADA/TROSKOVI ZA PRIVREMENI PRIKLJUCAK

Iznos naknade/troSkova za privremeno prikljucenje na distributivou mreZu ¢e se utvrditi ugovorom o prikljuéenju.

Krajnji kupac je duzan potpisati ugovor o prikljucenju i uplatiti iznos naknade/troskova za privremeno prikljucenje,
koji ¢e biti utvrden u istom.

OSTALI USLOVI PRIKLJUCENJA NA DISTRIBUTIVNU MREZU

Rok za zakljudenje ugovora:

Krajnji kupac je duzan da u roku od godinu dana od dana izdavanja elektroenergetske saglasnosti zakljuci ugovor o
prikljucenju, ugovor o koristenju distributivne mreze, ukoliko koristenje distributivne mreze nije regulisano
ugovorom o snabdbijevanju elektricnom energijom i ugovor o snabdijevanju elektricnom energijom.

Zaklju€ivanjem ovih ugovora Krajnji kupac stice pravo koristenja distributivne mreZe i snabdijevanja elektri¢nom
energijom.

Krajnji kupac je obavezan pribaviti novu elektroenergetsku saglasnost za predmetni objekat prije nego §to pristupi
izmjeni tehnickih karakteristika uredaja, iz ega proizilazi povecanje priklju¢ne snage.

Rok vaZenja:

Ova elektroenergetska saglasnost vrijedi godinu dana od dana izdavanja, uz uslov da se u datom periodu izvrsi
priklju¢enje na distributivnu mrezu. U suprotnom izdata elektroenergetska saglasnost prestaje da vazi. Nakon
izvrSenog prikljucenja na distributivnu mrezu ova elektroenergetska saglasnost vazi najduze do dobijanja upotrebne
dozvole.

Krajnji kupac ima pravo da koristi privremeni priklju¢ak Sest (6) mjeseci od dana prikjucenja, a najduze do dobijanja
upotrebne dozvole za objekat.

Ova Elektroenergetska saglasnost prestaje da vazi prestankom ugovora o koristenju distributivne mreZe, osim u
slu¢aju promjene snabdjevaca i u slucaju zakupa, te u periodu trajanja privremenog iskljucenja sa distributivne mreze.
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Obradio: Kontrolisao:

AMAR MUHAMEDAGIC ~ \ SADIK
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